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IAbstract
capturing the hydrokinetic energy of the Rhone River. - ln the current economic situation regarding eIearic generation
and COflSefVation of the environment. it is essentiaJ to deveIop sustainob/e technologies. From chis point of view, hydropower
is an excellent resource with a consequento/ high value. The system presented herein aims ta optimize the use of chis energy
while bringing a solution both economic and respecrful of the environmeflr. The studied submerged f1o.N current turbines,
consist of an assembly of rwo turbines immersed which conllerts the kinetic energy of the fk:Jw current into e/ectric power
without needing anyweir structure, cootrary ta the traditional exploitation of the potential energy in a run-off-fiverplant. The
designer chose 5witzerland and more partkularly the Rhone River as pilot project site for the first feasibility study in Europe.
The study confirms the technical feasibility of the system.
Keywords: hydraulic energy, hydroelectric production, hydrokinetic turbine, numerical mode/ling, physjcal mode/Jing,
impact on environment
IRésumé
Face aux défis actuels en matière de production électrique et de préservation de l'environnement, il est indispenSilble de
développer davantage les technologies durables. La force hydraulique offre à cet égard une ressource potentielle intéres-
Silnte. Le système présenté id cherche à optimiser l'utiiiSiltion de cette force en proposant une solution economique et
respectueuse de l'environnement. Les hydroliennes étudiées, consistent en un assemblage de deux turbines immergées qui
convertit l'énergie cinétique du courant hydraulique en énergie électrique Silns recours à un barrage, contrairement à l'ex-
ploitation de l'énergie potentielle opérée par une usine au fil de l'eau classique. Le concepteur a choisi la Suisse et plus par-
ticulièrement le RMne comme site pilote pour une première étude de faisabilité en Europe, L'étude appuie la faiSilbilité tech-
nique du système.
Mots clefs: Energie hydraulique, production hydroélectrique, hydrolienne, modélisation numérique, modéliSiltion physique,
impact Sur l'environnement
Ilntroduction
La recherche de nouvelles formes durables de pro-
duction énergétiqlle est une préoccupation majeure
pour limiter les atteintes à l'environnement. La res-
source hydraulique offre de grandes opportunités à
cet égard (SaLten et al 2006; Kîrke 2003; LafiLte et
De Cesare 2005). Aussi bien sur les cours d'eau que
sur les mers, des idées novatrices émergent dans
plusieurs pays. Différents projets intéressants ten-
tent d'utiliser les énergies hydrolienne, houlomotrice
ou encore marémotrice sur l'éventail offert par les
mers et les cours d'eau. Le Marine Current Turbines
Project (Groupe de Travail Energies Alternatives
2004; Marine Current Thrbines Ltd 2006) par exem-
pie, prOI)Qse des hydrolîennes à l'image des éolien-
nes, complètement immergées dans l'eau de mer.
Hydroélix Energie est également un concept d'éner-
gie hydrolienne, développé en France pour profiter
des courants marins (Groupe de Travail Energies
Alternatives 2004). Citons également le système
subaquatique avec hydroréacteur développé par
Peehr Ltd. (Peehr LW 2(06).
Les turbines immergées
Les turbines immergées (Fig. 1) conçues par UEK
Corporation, Maryland (USA), utilisent le principe
de base de la technologie hydrolienne qui est de
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFl), Wboraroire de Constructions Hydraul;ques (I.CH), CH - l01Sl.ausanne, Suiise,
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récupérer l'énergie cinétique d'un cours d'eau pour
la transfonner en énergie électrique. Ce système est
composé de deux turbines jwnelles d'une concep-
tion qui le dispense de toute infrastructure lourde
(barrage, fondations massives, régulation, ete.).
Le priJlcipe de fonctionnement des turbines junlelles
à axe horizontal est illustré sur la Figure 2. Le sys-
tème peut être relié à un câble ancré dans le lit du
cours d'eau et muni d'un support lui permettant de
glisser, Il peut également être fixé sur une infras-
tructure existante (pile de pont par exemple).
Les diamètres disponibles varient entre l m et 6 m.
l...'l puissance produite dépend des dimensions de la
machine et de la vitesse du courant. Pour une
machine de 3 III de diamètre, la puissance maximale
se situe à 370 kW environ.
Le système UEK a déjà été testé en 2000 en Ontario
au Canada où une machine de 3 m de diamètre a été
installée dans un canal du DeQew Hydro Station par
l'Ontario Power Generation (Vauthier 2006), mais
sans suivi scientifique.
Une autre étude en cours, réalisée en collaboration
entre l'Université de Manitoba, Hydro Manitoba et
UEK Corporation, évalue l'impact d'un système UEK
composé d'une turbiJle sur l'aménagement hydrau-
lique de Pointe Dubois, ainsi Que le comportement
de la machine face au mélange eau - glace (frazil
ice) et le passage de la faune aquatique (Vauth.îer
2006). D'autres projets sont en cours d'étude sur le
Zambèze en Afrique et. le Caqueta ell Amazonie.
le projet pilote Suisse
Le L3boratoire de Constructions Hydrauliques (LCH)
de l'EPFL, travaille depuis novembre 2005 sur la thé-
matique de l'énergie hydroliClme. L:étude a comme
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Jo'ig. 2: Schéma du prÙu;i.pe MfIYllctibll7umumt de la Turbi1W
UBK (Ub'K Corp.).
objectifs d'examiner eL de démontrer la faisabilité
teclmique et économique d'implantation de telles tur-
bines pour la génération d'énergie électrique en
Suisse. Les points suivants sont à l'étude:
• 1 théorie de la transfomlation de l'énergie ciné-
tique d'un cours d'eau en énergie électrique;
.2 identification et défirùtion d'Wl ou de plusieurs
sites potentiels pour le projet pilote tenant
compte des aspects suivants: évaluation de la vi-
tesse du courant, de la profondeur d'eau et de la
variation annuelle aux endroits potentiels, cal-
cul de la variation de puissance et de la produc-
tion électrique annuelle;
.3 impact d'une machine implantée dans un cours
d'eau sur la perte de charge locale et la courbe
de remous, obstruction de l'installation, passage
des crues et de débris flottants, stabilité de l'ins_
tallation, etc.
L:étude est basée sur Wle approche théorique, des
modélisations numériques 1D et 3D et sur la modéli-
sation physique.
Fig. J: J/1w;lrotûms d'une turlnne irnmerp6e de type lhIderu.16ler E/.cctrlc Kite (UEK) de Sm de diaml!tre (UEK Ccrp.).
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IChoix du site optimal par modélisation
numérique
Il s'agit tout d'abord de détenniner l'emplacement où
les conditions hydrauliques sont favorables à l'im-
plantation d'une turbine immergée. Cette analyse
unidimensionnelle s'effectue sur le Rhône de sa
source à la frontière franco-suisse sur environ
200 km, les résultats selVent également à évaluer la
production hydroélectrique. Les sites retenus sont
ensuite étudiés localement par une modélisation
nwnériQue tridimensÎOImelle, afm de déterminer la
position idéale de la machine.
Fig. 3; DéOüs et 'Irilesses classés pour un
sile pole11lîel ropréRmlalif.
• une profondeur d'eau suffisan-
te pour l'immersion du systè-
me, en règle générale il faut
disposer d'une profondeur
d'eau d'au moins 1.5 fois le dia-
mètre de la LUrbine;
Sur la base des débits classés, les
vitesses classées (moyennes et
maximales par site) sont caJculées
et les périodes de fonctionnement.
de la machine sont ainsi détermi-
nées. Pour l'exemple de la Figure 3,
il ressort. que pour une implantation dans la zone des
plus fortes vitesses, l'installation peut théoriquement
fonctionner quasimellL toute l'année, ou pendant 228
jours en conditions moyelmes de vitesse d'écoule-
ment. La production électrique sur le site potentiel
est ensuite estimée en condition moyenne pour une
turbine de 3 m de diamètre (Fig. 4). L'augmentation
de la puissance de production avec les fortes vites-
ses est clairement mise en évidence. L'intégrale sur
la courbe de la puissance représente la production
électrique moyenne par an, elle est estimée dans cet
exemple à environ 1 GWh.
I ~- 1"._-_ ..............
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Recherche de l'emplacement idéal par modélisation 3D
Impad d'une machine implantée dans
un cours d'eau
L'inlpact. local d'Wle machine
implantée dans llll cours d'eau sur
l'écoulement. au voisinage et sur la
courbe de remous doit. être évalué."
"
La modélisation HEC-RAS permet de localiser le site
optimal le long du cours d'eau. 11 est ensuite néces-
saire de déterminer l'emplacement idéaJ de la
machine dans le profil en travers. Le logiciel FLOW·
300 (Flow Science 2004) est utilisé à cet effet. Les
zones encadrant le sÎte optimal sont délîmîtées et
leurs conditions limites sont tirées des résultats du
c.alcul HEG-RAS. La répartition transversale des
vitesses est obtenue ainsi que la profondeur à
laquelle la machine peut être placée. La Figure 5
illustre, à titre d'e,xemple, l'implantation des turbines
jumelles dans un profil en travers.
:~
'. "0....~'E .. . """ , ......
1 . 0 o·.i:"- ..~m
---...,------.......
.-
Recherche d'un site potentiel dans le Rhône par une
analyse 1D
Deux modèles numériques H~:C-RAS (US Army
Corps of Engineers 2002) du Rhône, de Gletsch au
Léman et du Rhône genevois du Léman jusqu'à l'aval
de Chancy-Pougny, ont. été établis. Ils selVent de
base à la détermination des sites d'implantation
potentiels. Deu.x paramètres sont importants:
1 une vitesse minimale pour le fonctionnement de
la machine et la génération d'électricité, elle se
situe à 2.6 mis;
Fig, 4: Courbe de puissanœ théorique en
fonctUm des vitesses classées 'moyennes.
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rig. 5: f;xemple de distribution des vitesses longitudinales et
I.rmp/acmlU.mt de la machine.
L'implantation ne doit pas influencer la production
énergétique existante par rehaussement. du niveau
en aval d'wle usine hydroélectrique. De plus le
risque d'inondation en situation de crue ne doit pas
être accru par la présence de turbines immergées.
Estimation thêorique des pertes de charge locales
L'estimation du rehaussement de la ligne d'eau, per~
mettant d'évaluer l'impact local de deux cylindres
juxtaposés, est basée sur une approche analytique.
La perte de charge 6.H se calcule en fonction de la
vitesse moyenne de l'écoulement V et du coefficient







.Fo (1- 2Y)IIJ éq.2
j"l (1_:LtSW)J Do
1-1 Fo
où k 1 est le rapport. entre la vitesse maximale d'écou-
lement et la vitesse moyenne, C,. le coefficient de
résistance, fonction de l'allongement de l'obstacle
(rapport. entre la longueur et le diamètre du cylin-
dre), t(=. 1.5) un coefficient de correction, SM la sur-
face projetée de l'obstacle face à l'écoulement, 2y la
profondeur d'eau, Do la largeur du chenal et Fo la
section d'écoulement avant l'obstacle.
Sur un sile réel avec deux turbines jumelles de 3 m
de diamètre et une largeur du cours d'eau d'environ
55 m en conditions d'écoulement moyennes, le
rehaussement local de la ligne d'eau est estimé à 5
cm. L'influence vers l'amont de ce rehaussement
local par la courbe de remous est évaluée par un cal-
cul HEC-RAS.
Sur le modèle physique avec deux turbines jumelles
de 30 cm de diamètre chacune et une largeur du
canal rectangulaire de 1.5 m, le calcul donne un
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rehaussement de la ligne d'eau estimé à 2 cm envi-
roll. La modélisation physique permettra de vérifier
cette analyse théorique.
Etude des impacts d'une machine par modéliSdtion
physique
Un modèle réduit d'un SyStème à deux turbines a été
construit avec un diamètre d'environ 30 cm pour
chaque roue (Fig. 6). Les tesLS sont effectués dans
un canal vitré du laboratoire d'hydraulique de
l'EPFL. Les deux turbines, tournant en sens contrai-
res, sont reliées par Wl système de transmission à un
générateur. Celui-ci permet de mesurer la produc-
tion électrique et d'établir la relation entre la vitesse
du courant et la puissance électrique,
Plusieurs Lests de production hydroélectrique ont
été effectués. La ngure 7 montre les courbes des
puissances en fonction des vitesses de rotation de
chaque turbine pour chaque débit Lesté.
La modélisation physique démontre que l'écoulement
a tendance de contourner la machine en augmentant
la vitesse latérale, La vitesse à l'entrée de chaque tur-
bine se trouve ainsi réduite. Ceci traduit le comporte-
ment naturel de l'eau à chercher le moyen le plus
facile pour passer de l'amont à l'aval de la machine.
De plus, on voit aisément la création d'une différence
de charge entre l'amont et l'aval de la machine expri-
mant l'énergie potentielle disponible (Fig. 8). C'est
ell fait cette dernière Qui permet de produire de l'é-
nergie dans ce modèle et non l'extraclion de l'énergie
cinétique à l'image des éoliennes.
En outre, il existe une interaction entre le canal de
test et la machine Qui limite l'extraction d'énergie à
un certain seuil (Bryden et Couch 2007). L'énergie
potentielle disponible est utilisée non seulement
pour produire la puissance mesurée (Fig. 7) mais
également pour traverser et contourner le modèle
physique.
Afin d'extraire le seuil maximal de l'énergie disponi-
ble, il faut forcer tout l'écoulement à traverser les
turbines avec la vitesse la plus élevée et ainsi créer la
différence de charge la plus grande pour les condi-
tions de tests présentes. Ceci reviendrait à placer un
barrage ce quî n'est que la méthode traditionnelle
d'extraction de l'énergie hydraulique.
1 Conclusions
La force hydraulique présente une excellente res-
source énergétique. Le système étudié dans la pré-
sente publication vise l'utilisation de l'énergie ciné-
tique d'un cours d'eau, apportant une solut.ion
économique et respectueuse de l'environnement
pour la production hydroélectrique. L'exploitation de
l'énergie hydrolienne du Rhône est considérée
Arch.sei. (2006) 59: 273-2781
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Hg. 7: Production dIt 11l.odèle réduit enjon<:twn des viU!$SCs de TOlat-um de ç/mql.lfJ turbine.
comme étude de cas. Dans ce
contexte, le laboratoire de construc-
tions hydrauliques (LCH) de l'Ecole
Polytecllllique F'édérale de Lau-
sanne (EPF'L) a étudié les multiples
aspects de l'implantation d'hydro-
liennes.
Les tests sur le modèle physique
réduit. ont démontré Que le concept
cie l'extraction de l'énergie cinétique
n'est pas fondé pour ce type de t.ur-
bine. Elle fonctionne en effet.
comme des t.urbines à ult.ra basse
chute ct ne peuvent pas fournir plus
Fig. 8: Chute cJYfée par l'imp(l<:t du
modèle sur kl courbe de remous.
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qu'un certain taux de l'énergie disponible dans l'é-
coulement. De plus, la géométrie du conduit n'est
pas optimisée pour favoriser l'effet de succion
escompté par le concepteur et prédit dans d'autres
publications (Kirke 2003) qui estiment dans leurs
modèles que les lignes de courant convergeront vers
le conduit. Les tests effectués réfutent cette hypo-
thèse pour le modèle physique testé et démontrent
que les lignes divergent autorisant l'écoulement de
contourner l'obstacle.
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